Analysresultat

‘Metodbeteckning Analys/Undersékning av 1 ' Resultat _ Mstosskerhet . Enhet
_SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 18 0.2 ENU
8LV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen i

SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art : .
_SS-EN ISO 7887:2012C mod _Farg . <5 . mgliPt
. fd $5028118-1 . ... Kemisk syreforbrukn. COD-Mn = <1 -mg/l

SS-EN 27888-1

- Konduktivitet 25°C 289 mSim

SS-EN IS0 10523:2012 6.7
SSEN ISO 9963 2, utg. 1 = 76 : mg/l
 Beraknad . 1.5 °dH
“SS-EN ISO 11885 2: 2009( : : 0.33 mg/l
SS- EN ISO 11885-2;2009 V-Mangan Mn : 0.10 mg/k:
180 15923-1:2013 B : Ammoniumkvave, NH4 N 0.036 mg/l:.
“beraknad Ammonium, NH4 0.05 mg/l
 1SO 15923-1:2013 D Nitritkvave, NO2-N <0.001 mg/l
g . Nitrit, NO2 <0.004 . mg/l




Information om provet och provtagningen

Ankomstdatum : 2016-07-05
Ankomsttidpunkt = . : 0840
Temperatur vid ankomst . : 20 °C

Proviagningsdatum 1201 6 07 03
Provtagningstidpunkt L 18000
Temperatur vid provtagning :

Namn Kéreklle Samfalhghet
- Adress "+ cfo Ingvar Nylander Kérekile 752
-Postadress B : 472 92 Stillingson
Fastighetsbeteckning : Ké&rekils Samfallighet |

- Telefonnummer : 0705-778380

‘Callidus provpaket : 79609




Projekt _ Dricksvatten fér enskild férbrukning
Projektnamn - Ovrig Aterforsaljare
Objekt- : Vattenprov

Provtyp : Enskilt dricksvatten
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